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1. Was erwarte ich von meiner Heizung? GE

Ingenieur AG )

= Oft bemerken wir unsere Heizung (Raumwarme und Trinkwarmwasser) nur, wenn etwas
nicht funktioniert.

=  Was erwarten wir bewusst oder unbewusst von unserer Heizung?



1. Was erwarte ich von meiner Heizung? GEF

Ingenieur AG

= Eine Heizung muss gewisse Voraussetzungen erfullen:
— Alle Raume auch in Kalteperioden ausreichend aufwarmen.
— Trinkwarmwasser auch in grofieren Mengen zum Duschen bereitstellen.
— Trinkwasser hygienisch bereitstellen.
— Jederzeit aufwandsarm funktionieren.

= Bisherige Systeme aus Kessel und Brenner (Gas, Ol) und Systeme wie Nah-/Fernwéarme
sind in der Lage diese Funktionen zu erfullen.

=  Welche Option bieten Warmepumpen in Kombinationen?



2. Warmepumpen zur Trinkwarmwasserbereitung GE
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=  Kombinierbar mit bestehenden Heizungsanlagen
= Hohe Effizienz

= Auch als Alternative zu Durchlauferhitzern

= Raumentfeuchtung

= Spart CO, ein, da Strom entstelle eines fossilen Brennstoffs zur Warmwassererzeugung
eingesetzt wird

= Besonders gunstig bei eigenem PV-Strom vom Dach

= Nur forderfahig bei gleichzeitigem Einbau einer Biomasse-Heizung



3. Warmepumpen als Tell einer hybriden Heizung GE

Ingenieur AG )

= Hybride Heizungssysteme kombinieren verschiedene Quellen
= Keine neue Erfindung!

=  Kaminofen

= Solarthermie

= Zentralheizung
= Etc.

= Eine Warmepumpe kann hier mit weiteren Technologien kombiniert werden.



5. Kombinationsmoglichkeiten und Forderung GE

Ingenieur AG )

Fordertbersicht: Bundesforderung fiir effiziente Gebdaude - Einzelmafdnahmen (BEG EM)

Im Einzelnen gelten die nachfolgend genannten Prozentsitze mit einer Obergrenze von 70 Prozent.

Klima-
Durch- Richtlinien . iSFP- Effizienz-  geschwindig- Einkommens-
fiihrer -Nr. EinzelmaRnahme Bonus Bonus keits- Bonus
Bonus?
BAFA 51 EinzelmaRnahmen an der Geb3udehiille 5% - - -
BAFA 5.2 Anlagentechnik (auRer Heizung) 5% - - -

5.3 An

Solarthermische Anlagen

agen zur Warmeerzeugung (Heizungstechnik’

Kfw b) Biomasseheizungen®

Kfw c) Elektrisch angetriebene Warmepumpen

Kfw d) Brennstoffzellenheizungen

Kfw e) Wasserstofffdhige Heizungen (Investitionsmehrausgaben)

Innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien

Errichtung, Umbau, Erweiterung eines Gebiudenetzes'
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BAFA/KfW h) Anschluss an ein Gebdudenetz
Kfw i) Anschluss an ein Warmenetz
54 Heizungsoptimierung

BAFA a) MaRnahmen zur Verbesserung der Anlageneffizienz 5% - - -

BAFA b) MaBnahmen zur Emissionsminderung von Biomasseheizungen - - - -
1 Bei Bi heizungen wird bei Einhaltung eines Emissionsgrenzwertes fiir Staub von 2,5 mg/m® ein zusitzlicher pauschaler Zuschlag in Héhe von 2.500 Euro gem3R Richtlinien-Nr. 8.4.6 gewshrt.
? Der Klimageschwindigkeits-Bonus reduziert sich gestaffelt gem3aR Richtlinien-Nr. 8.4.4. und wird ausschlieBlich selbstnutzenden Eigentimern gewahrt. Bis 31 Dezember 2028 gilt ein Bonussatz von 20 Prozent.
*Bei der KfW ist keine Forderung gemaR Richtlinien-Nr. 5.5 mdglich. Die Kosten der Fach- und Baubegleitung werden mit den Fordersitzen des Heizung: hes als UmfeldmaBnahme gefordert.

Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz (CC BY-ND4.0) Stand: 1 Marz 2025



4.1 Solarthermie GE
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= Nutzung von solarer Warme
— Unterstatzung der Erwarmung von Trinkwarmwasser
— Unterstiatzung der Heizung
— oder beides

= Wartungsarm
= Grolder Pufferspeicher vorteilhaft

= Besonders viel Warme wird im Sommer zur Verfugung gestellt



4.2 Biomasseheizung GE
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= Zentralheizungen
— Pellets
— Scheidholz
— Hackschnitzel

https://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/thumb/a/a3/Pelletheizung
_Biostar_Schnittbild.jpg/250px-
Pelletheizung_Biostar_Schnittbild.jpg



4.3 Kessel GE
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= Bestehende Kesselanlagen konnen zur Deckung der Spitzenlast weiterbetrieben werden.
— ' Forderung fur Ausbau (Geschwindigkeitsbonus) entfallt

= Falls Wasserstoff absehbar zu Verfugung stehen sollte (Kommunale Warmeplanung
beachten), kann eine solche Heizung neu eingebaut werden.

= Ebenso sind Systeme die zeitgleich Strom und Warme produzieren moglich (Mini-BHKW,
Brennstoffzelle).
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5. Wie kombiniere ich sinnvoll? GE
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= [st-System analysieren
— Wieviel Trinkwarmwasser und Warme wird im Jahresverlauf benotigt?
— Welche Bausteine habe ich bereits?
— Was mochte/muss ich erneuern?

=  Wie lang mochte bzw. kann ich bestehende Komponenten noch nutzen?

= Lohnt es sich, zu kombinieren und ggf. auf Forderung zu verzichten / unterschiedlich alte
Komponenten zu haben?

= Wie erreiche ich 65% EE ?
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6. Wie erreiche ich 65% EE? GE

0 1000 2000 3000 4000 5000 0000 J000 8000
lahresstunden
Kessel [ | Biomasse | Trinkwarmwasser-Wp

uelle: cigene Darstellung GEF
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Fallbeispiel 1: GE

Ingenieur AG )

= Haus Baujahr 1973, kleines MFH
= Fenster einmal erneuert, Dach erneuert
= Olheizung Inbetriebnahme 2005

= Handlungsdruck mittel, da erst bei Havarie (Kessel defekt), die Heizung erneuert werden
muss

= Gebaudedammung aus Kostengrinden nicht geplant
= Ziele:
— unabhéngiger vom Olpreis und CO,-Steuer werden

— Warmepumpe im Gebaude ,testen” -> spater Entscheidung zwischen WP und
Biomassekessel

— Gebaudewert erhalten

= Warmepumpe soll das System ergénzen, bestehende Olheizung bleibt fiir Spitzenlast
erhalten

= Forderung: Grundférderung, kein Bonus
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Fallbeispiel 2 GE
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= EFH, Baujahr 1960

= Fenster erneuert

= Gasheizung Baujahr 2000

= Handlungsdruck hoch, Sanierungsstau (Dach, ggf. Fassade)

= Ziel: Sinnvolles Gesamtkonzept fur Wertsteigerung

= Gesamtkonzept fur das Haus erarbeiten (Sanierung), Warmepumpe darauf anpassen
= Volle Forderung und Erganzungskredit moglich

= QOder:

= Gebaude wird nicht saniert, dann Heizungssystem mit hoher Vorlauftemperatur wahlen
(Biomasse, Fernwarme).
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Ihr Heizungssystem benotigt eine individuelle GEF
LOSUHg Ingenieur AG )

= Hilfe bieten Ihnen lhre Verbraucherzentrale, ihre Energieberater und unsere Vortragsreihe.
= Viel Erfolg!
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